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Obiectul: Acceptarea prototipului

e Stélp 12/G/31 specificatia DS 3000 RO
e Stdlp 10/G/31 specificatia DS 3005 RO

Referitor la materialele care fac obiectul acceptdrii, In urma examingrii
conformitatii documentatiei corespunzitoare prototipului prezentat de citre
furnizor SC PRECON SRL cu cerintele din specificatiile tehnice unificate DS
3000 RO, ed. 02 din 21.06.2013 si DS 3005 RO din 01.08.2013, va comunicim
acceptarea Stélpilor din beton armat centrifugat cu un singur tronson
pentru liniile aeriene de Medie Tensiune realizat de producdtorul SC
PRECON SRL in acord cu specificatia de constructie si receptie DS 3800 RO ed.

01 din 21.06.2013.

Articol Spe;r::atla Rapoarte de incercare
Stélp din beton armat centrifugat cu un DS 3000 RO | Raport de Tncercare
singur tronson pentru liniile aeriene de MT si | ed.02 PROCEMA
JT tip 12/G/31 nr. 716 din 04.08.2014
Stalp din beton armat centrifugat cu un DS 3005 RO | Raport de incercare
singur tronson pentru liniile aeriene de MT si | ed.01 PROCEMA

nr. 715 din 04.08.2014

JT tip 10/G/31

Fiecare exemplar, care va fi furnizat, trebuie s& fie conform cu documentatia de
acceptare, care se va pastra la sediul dumneavoastr3 si va fi pus3 la dispozitia

personalului Enel, la cerere.

In cazul neconformltatn produselor furnizate cu prototipul aprobat, modificarea
acestora fara acceptarea noastrd in prealabill sau modificarea caracteristicilor

acestora, prezenta acceptare se anulfeaza.
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